
第二題   負載開關盤 (本圖僅供參考，不得攜帶進入檢定場，實際配線以現場為準。)

說明：
       本複線圖之器材內
部接線圖僅供參考，
考生應以檢定場所提
供之器材現品內部接
線圖為準。

國立彰師附工乙級工業配線檢定場參考資料
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LBS內部端子台
編號與盤底過門
端子台編號相同
,  加框代表有接
到盤底端子台 2

第二題 ：  負載開關控制電路參考圖
(本圖僅供參考，不得攜帶進入檢定場，實際配線以現場為準。)

說明：
       本複線圖之器材內
部接線圖僅供參考，
考生應以檢定場所提
供之器材現品內部接
線圖為準。
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第二題 ： 負載開關盤
            變壓器控制箱控制電路參考圖

(本圖僅供參考，不得攜帶進入檢定場，實際配線以現場為準。)

說明：
       本複線圖之器材內
部接線圖僅供參考，
考生應以檢定場所提
供之器材現品內部接
線圖為準。
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